


7

Модель KVF-E15-31, KVF-E22-31
Установка опоры и колес
Тепловая пушка находится в транспортировочном 
положении (Рис.5) Для приведения тепловой пуш-
ки в рабочее положение необходимо ослабить Ба 
рашковый винт (2шт.) (поз.1) и повернуть опору 
(поз. 2) на 90 градусов, как указанно на Рис. 5.

Рис. 5
1 - Опора;
2 - Барашковый винт.

Установить тепловую пушку на заднюю решетку, 
как показано на Рис.6.
Совместить отверстие в опоре (4) с верхней резь-
бовой гайкой (3) на корпусе прибора и закрутить 
винт М6х20 (1) с шайбой (2) с обеих сторон тепло-
венти лятора (Рис.6).

Рис.6
1 - Винт М6х20;
2 - Шайба М6;
З - Резьбовая гайка; 
4 - Отверстие в опоре.
Открутить самоконтрящиеся гайки М10 (1) с ко-
лесной оси (2). Вставить ось с колесами в сборе 
(2) в отверстия опоры(З) и закрутить до упора са-
моконтря щиеся гайки М1О(1) с двух сторон оси 
(Рис.7).

Рис. 7
1 - Гайка самоконтрящаяся М10 ;
2 - Ось с колесами в сборе;
3 - Отверстие в опоре.
После монтажа колесной оси установить тепловую 
пушку на опору (Рис. 7). Отверстия (4) на ручке (1) 
совместить с резьбовыми гайками (5) на колесной 
опоре и закрутить винты (3) .Снять транспортиро-
вочные изоляторы (2). Прибор готов к использова-
нию. (Рис. 8)

Рис. 8
1 - Опора; 
2 - Изолятор;
3 - Винт М6х30;
4 - Отверстия в ручке; 
5 - Резьбовые гайки.
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Подключение тепловой пушки к электросети
Перед подключением тепловой пушки к электро-
сети переведите ручку пе реключателя «5» в по-
ложение «1» (Рис . 2). Затем подключите тепловую 
пушку к электросети.
Подключение к сети произвести в соответствии с 
таблицей:

Для подключения к стационарной электросети те-
пловая пушка комплектует ся трехфазной сетевой 
вилкой, установленной на корпус изделия. Под-
ключение к электросети осуществляется путем 
включения переносной розетки, предвари тельно 
подключенной к щиту питания в вилку прибора.

ВНИМАНИЕ!
Все работы, связанные с подключением тепло-
вой пушки к сети, должен осу ществлять специ-
алист, имеющий допуск на проведение работ с 
электрооборудованием до 1000 В.

Порядок работы
Режим вентиляции (без нагрева)
Для включения тепловой пушки в режиме венти-
ляции (без нагрева) переведи те ручку переключа-
теля в положение «2», (см. Рис. 2), при этом начина-
ет работать вентилятор. Чтобы отключить режим 
вентиляции и выключить прибор, переведи те 
ручку регулятора в положение «1».

Режим подцержания температуры
Если температура окружающего воздуха выше 
установленной терморегу лятором, пушка рабо-
тает в режиме вентиляции без нагрева. Если тем-
пература окружающего воздуха ниже установлен-
ной терморегулятором, пушка работает в режиме 
вентиляции с нагревом (мощность нагрева зави-
сит от положения ручки переключения режимов). 
Ручкой терморегулятора устанавливается требу-
емая температура воздуха в помещении. Термо-
регулятор поддерживает заданную тем пературу 
путем автоматического отключения и включения 
электронагревателей (примерный диапазон под-
держиваемой температуры от О до +40 °С). Для 
уве личения желаемой температуры поверните 
ручку терморегулятора по часовой стрелке, для 
уменьшения - против часовой стрелки.

Режим комфортный
Чтобы установить необходимую температуру на-
грева и поддерживать посто янную температуру 
воздуха в помещении, включите прибор на пол-
ную мощность, переведя ручку регулировки тер-
мостата в крайнее правое положение. Когда тем 
пература в помещении достигнет комфортного 
для вас уровня, начните медленно поворачивать 
ручку регулировки термостата против часовой 
стрелки, пока не ус лышите щелчок. Таким обра-
зом, прибор запомнит комфортную для вас темпе-
ра туру и будет поддерживать её, автоматически 
включая и выключая нагреватель ные элементы.

Выключение тепловой пушки
1. Переведите ручку 5 в положение 2 (вентиляция);
2. Подождите пять - десять минут. Это необходимо 
для охлаждения ТЭНов прибора;
3. Переведите ручку 5 в положение 1 (выключе-
ние);
4. Отключите прибор от сети не ранее чем через 
десять минут после работы вентилятора.

ВНИМАНИЕ!
В целях увеличения эксплуатационного срока 
службы тепловой пушки реко мендуется соблю-
дать указанную последовательность выключения. 
Выключение тепловой пушки без предваритель-
ного охлаждения электронагревательных элемен-
тов может привести к перегреву и преждевремен-
ному выходу из строя элект ронагревательных 
элементов.

Функции безопасной работы
Функция принудительного охлаждения
Для защиты от перегрева электронагревателей 
остаточным теплом в тепловой пушке предусмо-
трена автоматическая задержка выключения вен-
тилятора . При выключении тепловой пушки без 
предварительного охлаждения электронагрева 
телей и сохраненном подключении к электриче-

Модель Кабель Автоматический выключатель
KVF-E15-31 Медный, 5-ти жильный, 4 мм2 32А
KVF-E22-31 Медный, 5-ти жильный, 6 мм2 40А
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ской сети, вентилятор продолжа ет работать до 
охлаждения электронагревателей, до безопасной 
температуры. Далее произойдет автоматическое 
выключение вентилятора. В зависимости от уста-
новки тепловентилятора и условий эксплуатации 
процесс отключения венти лятора может занять 
1-2 минуты.

ВНИМАНИЕ!
Частое срабатывание устройства аварийного 
отключения не является нор мальным режимом 
работы тепловой пушки. При появлении призна-
ков ненор мальной работы установить клавиши 
в нерабочее положение, обесточить тепло вую 
пушку, выяснить и устранить причины, вызвавшие 
аварийное отключение.

Уход и обслуживание

При нормальной эксплуатации тепловентилятор 
не требует технического обслуживания, а только 
чистку от пыли решетки вентилятора и решетки с 
лицевой стороны тепловентилятора и контроля 
работоспособности. Исправность тепловенти-
лятора определяется внешним осмотром, затем 
включением и проверкой нагрева потока воздуха. 
Возможные неисправности и методы их устране-
ния приведены в таблице ниже. При соблюдении 
условий эксплуатации, хранения и своевремен-
ном устранении неисправностей тепловентиля-
тор может эксплуатироваться более 7 лет.

Техническое обслуживание 
тепловентилятора

•	 Не реже одного раза в четыре месяца 
необходимо проверять состояние контактов на 
выводах нагревателей. Контактные поверхности 
должны быть чистыми, не окисленными.

•	 При профилактическом осмотре теплового 
вентилятора не реже одного раза в четыре 
месяца, по мере загрязнения нагревательных 
элементов необходимо производить их очистку 
продувкой.

•	 При повреждении кабеля питания во избежание 
опасности, его необходимо заменить в 
сервисном центре.

•	 Не реже одного раза в три месяца необходимо 
проверять состояние контактов на магнитном 
пускателе, производить подтяжку резьбовых 
соединений.

•	 Не реже одного раза в три месяца необходимо 
проверять состояние защитного заземления.
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Комплектация
1. Тепловентилятор – 1 шт. 
2. Руководство по эксплуатации и гарантийный 
талон – 1 шт. 

3. Упаковка – 1 шт.

Срок службы прибора
Срок службы прибора 7 лет. 

Правила утилизации
По истечению срока службы прибор тепловенти-
лятор должен быть утилизирован в соответствии с 
нормами, правилами и способами, действующими 
в месте утилизации.
Не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми от-
ходами. 
По истечении срока службы прибора, сдавайте 
его в пункт сбора для утилизации, если это пред-
усмотрено местными нормами и правилами. Это 

Поиск и устранение неисправностей

Содержание неисправностей, 
внешнее проявление и допол-

нительные признаки
Вероятная причина Метод устранения

Тепловентилятор не включа-
ется

Отсутствует напряжение в сети 
электропитания

Проверить наличие напряжения 
в розетке

Не работает переключатель ре-
жимов

*Проверить срабатывание пере-
ключателя, неисправный выклю-
чатель заменить

Обрыв в проводке тепловенти-
лятора *Устранить обрыв

Воздушный поток не нагрева-
ется

Обрыв цепи питания электро-
нагревателей *Устранить обрыв

Не работает переключатель ре-
жимов нагрева

*Проверить срабатывание пере-
ключателя, неисправный заме-
нить

Неисправны электронагрева-
тельные  элементы

*Заменить электронагреватель-
ные элементы

Температура воздуха в помеще-
нии выше, чем задана терморе-
гулятором

Повернуть ручку терморегулято-
ра по часовой стрелке до вклю-
чения электронагревательных 
элементов

* Примечание:
Для устранения неисправностей, связанных с заменой деталей и обрывом цепи, следует обращаться в специализи-
рованные ремонтные мастерские

Транспортировка и хранение

Тепловентилятор в упаковке изготовителя мож-
но транспортировать всеми видами крытого 
транспорта при температуре воздуха от -50°С до 
+50°С и относительной влажности до 80% (при 
температуре +25°С) в соответствии с правилами 
перевозки грузов, действующих на данном виде 
транспорта. При транспортировании должны 
быть исключены любые возможные удары и пере-
мещения упаковки с тепловентилятором внутри 
транспортного средства. Тепловентилятор дол-
жен храниться в упаковке изготовителя в отапли-
ваемом вентилируемом помещении при темпера-
туре от +5°С до +40°С и относительной влажности 
до 80% (при температуре +25°С). Транспортирова-
ние и хранение тепловентилятора должно соот-
ветствовать указаниям манипуляционных знаков 
на упаковке.
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Сертификация продукции

Товар сертифицирован на территории 
Таможенного союза. 
 
Товар соответствует требованиям норматив-
ных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного 
оборудования»,
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость 
технических средств».

Изготовитель:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Ижевский завод тепловой техники»
Адрес: 426052, Россия, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Лесозаводская, д.23/110
Тел./факс: +7 (3412) 905-410, +7 (3412) 905-411.

Сделано в России

поможет избежать возможных последствий на 
окружающую среду и здоровье человека, а также 
будет способствовать повторному использованию 
компонентов изделия. 
Информацию о том, где и как можно утилизиро-
вать прибор можно получить от местных органов 
власти.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на стикере на корпусе 
прибора, в части зашифрованого Cod-128. Дата 
изготовления определяется следующим обра-
зом: 

                  месяц и год производства.

Гарантия

Гарантийное обслуживание прибора производит-
ся в соответствии с гарантийными обязательства-
ми, перечисленными в гарантийном талоне.
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца от 
даты продажи.

Cвидетельство о приемке

Тепловентилятор электрический: 
(нужное отметить)

oKVF-E15-31   oKVF-E22-31     

Тепловентилятор электрический изготовлен 
и принят в соответствии с требованиями ТУ 
3468-002-81254366-2008 и признан годным к 
эксплуатации.

Code-128

Свидетельство о приемке

М.П.
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Приложение
Электрическая схема тепловентилятора KVF-E15-31
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Схема электрическая принципиальная тепловентилятора ТВ 30EKT.

EK1  - EK6 -  нагревательный элемент;
М1 - электродвигатель;
КМ1, КМ2 - электромагнитный пускатель;
SA1 - переключатель режимов работы;
SK1 - терморегулятор;
SК2 -  защитный  термостат;
SK3 -  термостат задержки выключения электродвигателя; 
ХТ1, ХТ2 - клеммная колодка;
С1 - конденсатор.
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Схема электрическая принципиальная тепловентилятора ТВ 22EKT
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КМ1, КМ2 - электромагнитный пускатель;
SA1 - переключатель режимов работы;
SK1 - терморегулятор;
SК2 -  защитный термостат;
SK3 -  термостат задержки выключения
электродвигателя.
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EK1 - ЕК5 - нагревательный  элемент;
М1 - электродвигатель;
SA1 - переключатель режимов работы;
SK1 - защитный  термостат;
SK2 - термостат задержки  выключения вентиляции;
SK3 - терморегулятор;
КМ1, КМ2 - электромагнитное  реле.

Схема электрическая принципиальная тепловентилятора ТВ 15ЕКТ
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EK1  - EK6 -  нагревательный элемент;
М1 - электродвигатель;
КМ1, КМ2 - электромагнитный пускатель;
SA1 - переключатель режимов работы;
SK1 - терморегулятор;
SК2 -  защитный  термостат;
SK3 -  термостат задержки выключения электродвигателя; 
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Схема электрическая принципиальная тепловентилятора ТВ 22EKT
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Электрическая схема тепловентилятора KVF-E22-31



Гарантийный талон

Поздравляем Вас с приобретением техники от-
личного качества!

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным та-
лоном и проследите, чтобы он был правильно за-
полнен и имел штамп Продавца. При отсутствии 
штампа и даты продажи (либо кассового чека с 
датой продажи) гарантийный срок изделия исчис-
ляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и 
его комплектность, все претензии по внешне-
му виду и комплектности изделия предъявляйте 
Продавцу при покупке изделия. Гарантийное об-
служивание купленного Вами прибора осущест-
вляется через Продавца, специализированные 
сервисные центры или монтажную организацию, 
проводившую установку прибора (если изделие 
нуждается в специальной установке, подключе-
нии или сборке).

По всем вопросам, связанным с техобслужива-
нием изделия, обращайтесь в специализирован-
ные сервисные центры. Подробная информация 
о сервисных центрах, уполномоченных осущест-
влять ремонт и техническое обслуживание изде-
лия, находится на сайте www.iztt.ru.

В случае неисправности прибора по вине изго-
товителя обязательство по устранению неисправ-
ности ложится на уполномоченную изготовителем

организацию. В данном случае покупатель в 
праве обратиться к Продавцу. Ответственность 
за неисправность прибора по вине организации, 
проводившей установку (монтаж) прибора, ло-
жится на монтажную организацию. В данном слу-
чае необходимо обратиться к организации, прово-
дившей установку (монтаж) прибора.

Для установки (подключения) изделия (если из-
делие нуждается в специальной установке, под-
ключении или сборке) рекомендуем обращаться 
в специализированные сервисные центры. Вы 
можете воспользоваться услугами квалифициро-
ванных специалистов, однако Продавец, Уполно-
моченная изготовителем организация, Импортер, 
Изготовитель не несут ответственности за недо-
статки изделия, возникшие из-за его неправиль-
ной установки (подключения).

В конструкцию, комплектацию или технологию 
изготовления изделия, с целью улучшения его 
технических характеристик, могут быть внесены 
изменения. Такие изменения вносятся  в  изделие 
без предварительного уведомления Покупателя и 
не влекут обязательств по изменению/улучшению 
ранее выпущенных изделий. Убедительно просим 
Вас во избежание недоразумений до установки/ 
эксплуатации изделия внимательно изучить его 

инструкцию по эксплуатации. Запрещается вно-
сить в Гарантийный талон какие-либо изменения, 
а также стирать или переписывать какие-либо 
указанные в нем данные. Настоящая гарантия 
имеет силу, если Гарантийный талон правильно/
четко заполнен и в нем указаны: наименование и 
модель изделия, его серийные номера, дата про-
дажи, а также имеется подпись уполномоченного 
лица и штамп Продавца.

Настоящая гарантия распространяется на про-
изводственный или конструкционный дефект из-
делия.

Выполнение уполномоченным сервисным 
центром ремонтных работ и замена дефек-
тных деталей изделия производятся в сервис-
ном центре или у Покупателя (по усмотрению 
сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия 
выполняется в срок не более 45 дней. В случае, 
если во время устранения недостатков товара 
станет очевидным, что они не будут устранены в 
определенный соглашением сторон срок, стороны 
могут заключить соглашение о новом сроке 
устранения недостатков товара. Указанный срок 
гарантийного ремонта изделия распространяется 
только на изделия, которые используются в личных, 
семейных или домашних целях, не связанных с 
предпринимательской деятельностью. Гарантийный 
срок на комплектующие изделия (детали, которые 
могут быть сняты с изделия без применения каких-
либо инструментов, т. е. ящики, полки, решетки, 
корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и др. 
подобные комплектующие) составляет 3 (три) 
месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие 
изделия, установленные на изделие при гарантийном 
или платном ремонте, либо приобретенные отдельно 
от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня 
выдачи Покупателю изделия по окончании ремонта, 
либо продажи последнему этих комплектующих. 
Настоящая гарантия действительна только на 
территории РФ на изделия, купленные на территории 
РФ.

Настоящая гарантия не дает права на 
возмещение и покрытие ущерба, произошедшего 
в результате переделки или регулировки 
изделия, без предварительного письменного 
согласия изготовителя, с целью приведения его 
в соответствие с национальными или местными 
техническими стандартами и нормами безопасности, 
действующими в любой другой стране, кроме РФ, в 
которой это изделие было первоначально продано.

Настоящая гарантия не распространяется на:
• периодическое обслуживание и сервисное 

обслуживание изделия (чистку, замену  фильтров 
или устройств, выполняющих функции фильтров);

•   любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с 
целью усовершенствования и расширения обычной 
сферы его применения, которая указана в Инструкции 
по эксплуатации изделия, без предварительного 
письменного согласия изготовителя;

•       аксессуары, входящие в комплект поставки.



Настоящая гарантия также не предоставляется в 
случаях:

•  если будет полностью/частично изменен, стерт, 
удален или будет неразборчив серийный номер 
изделия;

• использования изделия не по его прямому 
назначению, не  в  соответствии  с  его Инструкцией  
по эксплуатации, в том числе, эксплуатации изделия 
с перегрузкой или совместно со вспомогательным 
оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, 
уполномоченной изготовителем организацией, им- 
портером, изготовителем;

• наличия на изделии механических повреждений 
(сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие 
чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, 
высоких температур, повышенной влажности/
запыленности, концентрированных паров, если 
что-либо из перечисленного стало причиной 
неисправности изделия;

• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска 
изделия в эксплуатацию не уполномоченными на то 
организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, 
наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне 
контроля Продавца, уполномоченной изготовителем 
организации, импортера, изготовителя и Покупателя, 
которые причинили вред изделию;

• неправильного подключения изделия к 
электрической или водопроводной сети, а 
также неисправностей (несоответствие рабочих 
параметров)

• электрической или водопроводной сети и прочих 
внешних сетей;

• дефектов, возникших вследствие попадания 
внутрь изделия посторонних предметов, 
жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией 
по эксплуатации, насекомых и продуктов их 
жизнедеятельности и т. д.;

•   неправильного хранения изделия;
• необходимости замены ламп, фильтров, элементов 

питания, аккумуляторов, предохранителей, а 
также стеклянных/фарфоровых/матерчатых 
и перемещаемых вручную деталей и других 
дополнительных быстроизнашивающихся/сменных 
деталей изделия, которые имеют собственный 
ограниченный период работоспособности, в связи 
с их естественным износом, или если такая замена 
предусмотрена конструкцией и не связана с 
разборкой изделия;

•   дефектов системы, в которой изделие 
использовалось как элемент этой системы;

• дефектов, возникших вследствие невыполнения 
Покупателем указанной ниже Памятки по уходу за 
кондиционером.

Покупатель/потребитель предупрежден о том, что в 
соответствии с п. 11 «Перечня непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежащих 
возврату или обмену на аналогичный товар другого 
размера, формы, габарита, фасона, расцветки 
или комплектации» Пост. Правительства РФ от 
19.01.1998 № 55 он не вправе требовать обмена 
купленного изделия в порядке ст. 25 Закона «О 
защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ. С 
момента подписания Покупателем Гарантийного 
талона считается, что:

•  вся необходимая информация о купленном 
изделии и его потребительских свойствах 
предоставлена Покупателю в полном объеме, в 
соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав 
потребителей»;

• покупатель получил Инструкцию по эксплуатации 
купленного изделия на русском языке и 
......................................................................................;

• покупатель ознакомлен, и согласен с условиями 
гарантийного обслуживания/особенностями 
эксплуатации купленного изделия;

• покупатель претензий к внешнему виду/комплект
ности......................................................................

если изделие проверялось в присутствии 
Покупателя,   написать «работе» 

купленного изделия не имеет.
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